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Inlopp Inlopp Inlopp

Med två vippor
Funktion: A mått cm B mått cm
Larm: 55 8,5
Start stopp: 15 28

Med tre vippor
Funktion: A mått cm B mått cm
Larm: 55 8,5

Start : 45 8,5

Stopp: 17 8,5

Dubbel pumpstation
Funktion: A mått cm B mått cm
Larm 55 8,5
Start pump 2 45 8,5

Start pump 1 40 8,5

Stopp 17 8,5

Injustering av nivåvippor
för pump GD

Pumpstation Kompus 61

BAGA pumpstation typ 61

Nivåvippehållare

Larmvippa

Nivåvippa med dubbel-
funktion start och stopp

Måtten gäller vid inlopp VG 85 cm. Vid höjning av inloppet skall start och larmnivåer höjas motsvarande 

Med två vippor
Funktion: B mått cm
Larm: 10
Start stopp: 10

Startsignal Stoppsignal


